Fix Verglasung / Pendelschlagversuch
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D Akkreditierte Pruf- und Inspektionsstelle — gbd Lab GmbH
Priifbericht
Pendelschlagversuch nach ONORM B3716-3 in Anlehnung an EN 12600
Auftraggeber AUTERA GmbH Adresse Australde 4
A-6923 Lauterach
Bezeichnung Fix Verglasung Identifikation T-Fix
Rahmenmaterial | Holz-Aluminium Glasaufbau 8,78 VSG 8mm/0,76 PVB
(von auBen nach 14 SZR
innen, Glasstarke in
mm) 6 ESG
6 ESG
Einstufung Pendelschlagversuch ONORM B3716-3
Rahmenabmessungen Glasabmessungen Fallhdhe
Breite 1780 mm Breite 1626 mm 900 mm
Hoéhe 2280 mm Hoéhe 2117 mm
Breite 682 mm Breite 528 mm 700 mm
Hohe 1191 mm Hohe 1028 mm

Der Glasaufbau erfiillt die Kriterien der ONORM B3716-3 fiir eine maximale
Pendelfallhdhe von 700 mm
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